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CARACTERÍSTICAS DA ÁGUA BRUTA 



POSSÍVEIS ARRANJOS DA UNIDADE 
PILOTO   

 

 

UV(DES) OR UV(OXI) CA Cloração 

UV(DES) OR UV(OXI) Cloração 

UV(DES) OR Cloração 

UV(DES) OR CA Cloração 



POSSÍVEIS ARRANJOS DA UNIDADE 
PILOTO 

  

 

 

UV(DES) OR Cloração CAB O3 

UV(DES) OR UV(OXI) Cloração CAB O3 

UV(DES) 
OR UV(OXI) CA Cloração 

CAB O3 



TECNOLOGIAS A SEREM AVALIADAS 
AVALIADAS 

ULTRAVIOLETA (DESINFECÇÃO): 

- Q = 500 l/h  

- DOSAGEM DE UV = 61 mJ/cm2 

- TEMPO DE CONTATO PARA     

DESINFECÇÃO = 10 s 

- TRANSMITÂNCIA DE UV254 DO   

EFLUENTE = 91% 

 250,00 mm

191,20 mm

88,40 mm

44,00 mm



TECNOLOGIAS A SEREM AVALIADAS 

OSMOSE REVERSA 

 



TECNOLOGIAS AVALIADAS 

ULTRAVIOLETA (OXIDAÇÃO): 

 

- VAZÃO = 0,350 l/h  

- DOSAGEM DE UV = 5000 mJ/cm2 

- TEMPO DE CONTATO PARA 

DESINFECÇÃO = 180 s 

 



TECNOLOGIAS AVALIADAS 

CARVÃO ATIVADO: 

 

- FLUXO = 350 l/h 

- TAXA DE APLICAÇÃO = 10 m³/m².h 

- TEMPO DE CONTATO = 10 min  



TECNOLOGIAS AVALIADAS 

 

OZÔNIO O3 

 

- VAZÃO = 4 l/min 

- DOSAGEM = 3,5 mg/l 

- ANÁLISE COLORIMÉTRICA SERÁ  

REALIZADA PARA VERIFICAR A CONCENTRAÇÃO  

 

 

 

 

 



TECNOLOGIAS AVALIADAS 

CARVÃO ATIVADO BIOLOGICAMENTE: 

 

- FLUXO = 500 l/h 

- TAXA DE APLICAÇÃO = 10 m³/m².h 

- TEMPO DE CONTATO = 20 min 



CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DA 
ÁGUA 

ANÁLISES PARA CARACTERIZAÇÃO DE ÁGUA  

 

 PORTARIA MS 2914 

 VIRUS ENTÉRICOS; 

 N-NITROSODIMETILAMINA - NDMA 

 TESTE DE MUTAGENICIDADE (AMES) 

 TESTE DE TOXICIDADE AGUDA E CRÔNICA (DÁPHNIA E CERIODÁPHNIA); 

 TESTE PARA HORMÔNIOS (YES/YAS -YEAST EVALUATION SCREEN)  

 

 



 

 

CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DA 
ÁGUA 



CARACTERIZAÇÃO DA QUALIDADE DA 
ÁGUA 

ANÁLISES PARA ACOMPANHAMENTO DO 

PROCESSO  

 PH 

COR 

 TURBIDEZ 

CONDUTIVIDADE ELÉTRICA 

COT  

ABSORBÂNCIA EM 250 nm 
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MUITO OBRIGADA! 

LUANA DI BEO RODRIGUES 

cirra@usp.br 

beodir@yahoo.com.br 

 

mailto:cirra@usp.br
mailto:beodir@yahoo.com.br

